LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 21/02/2019 Pag 1/3

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0390-0097/2018 21/02/2019 10H45
CALLE CALICUCHIMA #3727 E/ CALLES 13 Y 14 AVA - SR. POLIVIO CEDENO a
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU ws/em °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 H+B $M 9221 ABC SM9221 ABCE SMez1SA
0,7 0,29 208,0 No objetable | No objetable | 7,12 _ 27,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
E Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0391-0097/2018 21/02/2019 _ 11HOO

CALLE SAN MARTIN E/ CALLES 12 Y 13 AVA - FLIA. SALAZAR VERA

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem °c NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM 9221 ABCE SM 52154
0,6 0,33 206,0 No objetable | No objetable | 7,05 _ 27,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. GlottaBajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003




LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 21/02/2019 Pag 2/3

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0392-0097/2018 21/02/2019 11H15
CALLE 15 AVA'Y CUENCA - PANADERIA PEPITO - SR. EFRAIN ARAGON
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH 2F Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU usfem °C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SN 4S00H+B SM9221 ABC $M9221 ABCE SM82154
0,6 0,39 202,0 No objetable | No objetable | 7,15 _ 28,2 =1 <1,1 5,7x10M1
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

ormato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0393-0097/2018 21/02/2019 11H30
CALLE AYACUCHO #4105 Y CALLE 13 AVA (LOCAL DE VENTA DE RESORTES) - SR. JORGE GARCIA
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU ps/fem oC NMP/100m! NMP/100mi UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD |  TURBIQUANT 11008 SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM9221 ABCE SMo215A
04 031 211,0 No objetable | Noobjetable | 7,21 [ 285 <11 <1,1 8,4x102
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0394-0097/2018

21/02/2019

11H45

CALLE ALCEDO #3604 Y CALLE 14 AVA - SR. SEGUNDO CARDENAS

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH if¥ Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias
mg/l NTU HS/em o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD | TURBIQUANT 11001% SENSORIAL SM4500 HsB SM$221 ABC 5M9221 ABCE sM92154
0,7 0,28 215,0 No objetable | No objetable | 7,18 _ 28,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0395-0097/2018 21/02/2019 12HO0

CALLE 12 AVA E/ SUCRE Y 10 DE AGOSTO - SRA. MARIANA LOPEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem o¢ NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 HeB SM 9221 ABC 5M 9221 ABCE sMs2158
0,7 0,36 205,0 No objetable | No objetable | 7,25 _ 28,4 <1,1 <1,1 5,0x1071
0,302 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra-
Directora General y Gerente Técnico

Gergnte de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



