LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 18/03/2019 Pag 1/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0417-097/2018 18/03/2019 10HOO
CALLEJON 11 E/CALLE "A" Y CALLEJON PARRA - SR. VICTOR GOMEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Califormes fecales Bacterias Aerabias
mg/l NTU pS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODFD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL 5M 4500 H:B SM 9221 ABC SM9221ABCE SMO215A
0,6 0,27 145,9 No objetable | No objetable | 7,12 _ 26,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente _ g
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0418-097/2018 18/03/2019 10H15
CALLE 10 MA Y CALLE "A" - SRA. MARIA GUEVARA
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aercbias

meg/! NTU us/cm oc NMP/100m] NMP/100ml Urc/ml
METODO COLIRIMETRICODPD | TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SMAS00 HeB SM9221 ABC SM9221ABCE sMoz15A

0,7 0,29 142,8 No objetable | No objetable | 7,15 _ 26,5 <1,1 <1,1 <1,0

0,30al15 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausenda de bacterias Aerdbias totales

UFC: Unidades formadoras de colonias

-m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

na Jurado
Directora General y Gerente Técnico

o

“Ing. Maria Teresa ador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 18/03/2019 Pag 2/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0419-097/2018 18/03/2019 10H30
CALLE 11 AVA #4120 Y CALLE "D" (CRISTO DEL CONSUELO) - SR. ALEX ACUNA : =
Resultados -
Cloro libre residual  Turbiedad Cond uctividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias ] ! “1 m u« -
mg/| NTU pS/em o NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml | m —H m ]
METODO COLIRMETRICODPD | TURBIQUANT 1100 SENSORIAL M 2500 3 ss21 A8 e — — i ¢ m — — _
0,6 0,35 208,0 No objetable | No objetable | 7,08 _ 26,8 <1,1 <1,1 <1,0 : : g
030215 5 No objetable No objetable <1,1 : 7
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién i N
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53 /
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias :
_m_ Formato y los Requisitas son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0420-097/2018 18/03/2019 10H45
CALLE "B" Y GUERRERO MARTINEZ - SRA. BLANCA CASTILLO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
meg/l NTU uSfem o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 E+B SM 9221 ABC 5M5221 ABCE SM 32154
0,6 0,41 215,0 No objetable | No objetable | 7,21 _ 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 15 5 No objetable No cbjetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente

Técnico

§
Ing. Maria Teresg’Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 18/03/2019 Pag 3/6

Codigo de muestra

FECHA 'Y HORA

O

Espol.RAP.0421-097/2018 18/03/2019

11HO0O

GUERRERO VALENZUELA #3326 Y CALLE "C" - SRA. ELENA BARRAGAN

e dsanpsanials

T

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidon

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Cenductividad Olor Sabor pH T Califormes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU ps/em oC NMP/100ml| NMP/100ml| UFC/ml
METODO COLRIMETRICODFD | TURBIQUANT 11001k SENSORIAL SM 4500 He8 SM 9221 ABC SM9221ABCE SM9215A
0,9 0,22 213,6 No objetable | No objetable | 7,10 _ 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
030215 5 No objetable No objetable <11
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados per el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0422-097/2018 18/03/2019 11H15
CALLE "E" E/ LEONIDAS PLAZA ¥ GALLEGOS LARA - SRA. DORINDA BERNAL
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales | Coliformes fecales | Bacterias Aerobias
mg/l NTU pS/em o NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICODFD | TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM4S00HeB SM 9221 ABC $M9221 ABCE SMO215A
0,6 0,43 196,9 No objetable | No objetable | 7,15 _ 26,7 <1,1 <1,1 3,1x10~1
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 18/03/2019 Pag 4/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0423-097/2018 18/03/2019 11H30
TUNGURAHUA #4504 Y SEDALANA - SR. ANGEL MENENDEZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIAIMETRICO DPD TURBIQUANT 11001R SENSORIAL SM 4500 HeB 5M9221 ABC SM8221ABCE SMO2154
0,9 0,32 195,7 No objetable | No objetable | 7,05 _ 26,3 <1,1 <14 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observacdiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Mmto_._ﬂbvbhup-owu\mou.m 18/03/2019 11H45
TULCAN #5238 E/ CALLES "A" Y "B" - SRA. TERESA MAZZINI
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU uSfem °C NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COLIRIMETRICO DPD TURBIQUANT 110018 SENSORIAL M 4500 Hea 5M5221 ABC SM@221ABCE SM9Z15A A
1,0 0,28 190,4 No objetable | No objetable | 7,12 _ 27,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No cbjetable No objetable <1,1 e

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra: urado
Directora General y Gerente Técnico

A

‘Ing. Maria Teresg’Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 18/03/2019 P4g 5/6

Codigo de muestra

FECHA 'Y HORA

Espol.RAP.0425-097/2018

18/03/2019

12H00

CALLE 9 NA Ef CALLES "G" Y "H" - SRA. BARBARA ZUNIGA

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/| NTU uS/cm oc NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H-8 SM9221 ABC SM9221ABCE SMO9215A.
0,6 0,49 195,6 No objetable | No objetable | 7,10 _ 27,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,303 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro; LP-EQ-A -15: Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0426-097/2018 18/03/2019 12H15
NICOLAS SEGOVIA E/ CALLES "G" Y "H" - SRA. LORENA ORTIZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Califormes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU uSfem oC NMP/100m| NMP/100mli UFC/ml
METODO COLRIMETRICO DPD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H+B SM9221ABC $M9221 ABCE SMIO215A
0,7 0,52 181,2 No objetable | No objetable | 7,18 | 27,8 <11 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <11

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14

; Conductimetro/Phmetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

T

e A e

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° QAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 18/03/2019 Pég 6/6

Codigo de muestra

FECHAY HORA

Espol.RAP.0427-097/2018 18/03/2019 12H30 ))\We\/)w\({;a(:g
AI49.8:4:4
CALLE "E" #0131 Y LIZARDO GARCIA - SR. LUIS CEDENO ]
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU nS/em oC NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml :
METODO COLIRIMETRICO DFD TURBIQUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 H:B: I - namon ”\w
06 0,47 182,4 No objetable | No objetable | 7,10 | 27,8 <1,1 <11 <10 m
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1 e
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn H-
Observadiones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausendia de bacterias Aerdbias totales T
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes e
UFC: Unidades formadoras de colonias B S
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente _ , I.-u&; -
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0428-097/2018 18/03/2019 12H45

ESMERALDAS E/ JOSEFINA BARBA Y SEDALANA - SR. PATRICIO VALLEIO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Qlor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/! NTU us/em C NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METCDO COLIRIME TRICO DPD TURBIQUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 H+B SM 9221 ABC SM9221 ABCE SM9215A
0,7 0,56 191,2 No objetable | No objetable | 7,12 _ 27,9 <1.1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

\

Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra) jana Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



