LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 17/01/2019 Pag 5/5

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0351-097/2018

17/01/2019

COOP. FLOR DE BASTION - BLOQUE#15 - MZ.1200 SL.16 - SR. JHON PIN

Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales
me/ NTU usfem o NMP/100m| NMP/100m|
METODG COLRIMETRICODPD | TURBIGUANT 11000 SENSORIAL M 4500 HiB SME221 ABE SM 9221 ABCE
1,0 1,52 185,8 No objetable | No objetable | 7,18 _ 26,8 <1,1 <1,1
0,30a1,5 5 No ohjetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA

Espol.RAP.0352-097/2018

17/01/2019

12H30

COOP. FLOR DE BASTION - BLOQUE#1 - MZ.566 SL.19 - SRA. ISABEL LOPEZ

Resultados
Cloro libre residual Turbledad Conductividad Clar Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
me/l NTU ps/fem oC NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METORD COURSAETRICE DFD TURBIIUANT 1100IR SENSORIAL S 4500 HeB SMIFZ2L ABC 18271 ABCE SMOZI5A
0,8 1,29 187,9 No objetable | No objetable | 7,20 _ 27,2 £1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetahle No objetable <1,1
Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Ly

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

“Ing. Maria Teresa Amador M.

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 17/01/2019 Pag 1/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0343-097/2018 17/01/2019 09H55
COOP. CORDILLERA DEL CONDOR - MZ.517 SL.0S - SRA. GLADYS CHUMO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor PH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobla
mg/l NTU uSfem eC NMP/100mlI NMP/100m] UFC/ml
METODO € TURBICUANT 11001 SENSORIAL SM 4500 HeB ShF221 ABC M 9221 ABCE SM 2154
0,8 1,36 164,8 No objetable | No objetable | 7,12 _ 26,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl Mo objetabl <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0344-097/2018 17/01/2019 10H10
COOP. CORDILLERA DEL CONDOR (SECTOR EL FORTIN) - MZ.436 SL.04 - SR. MANUEL ALBERTO YEPEZ
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
mg/l NTU psfem ec NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODG COURIMETRICODRD | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL SM AST0 HeB SMS221ABC 849321 ABCE 5Maz1sA
0,8 1,39 174,1 No objetable | No objetable | 7,02 _ 26,2 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

"Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Dra. ia Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

_JUFC: Unidades formadoras de colonias

JEl Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0345-097/2018 17/01/2019 10H25
COOP.MAYAICU - MZ.469 SL.19 - SR. HENRY PARRA
Resultados »
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterlas Aerabia
mg/l NTU usfem oC NMP/100m| NME/100m| UFC/ml
METCOO COURIMETRICD DD TURBICUANT 1100IR SENSORIAL SM 4500 He@ SM3271 ABC SM8221 ABCE M A2154
1,4 1,79 185,8 No objetable | No objetable | 7,08 | 26,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable Mo chjetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0346-097/2018 17/01/2019 10H55
COOP. PARAISO DE LA FLOR - MZ.419 SL.08 - SR. ARNAN ALVAREZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis
mg/l NTU uSfem oc NMP/100m| NMP/100mi UFC/mli
METOOO COURMETRICO DRD TURBIQUANT 1100 SENSORIAL SM 4500 H+B SMI271 ABC M 8221 ABCE M 92154
0,8 1,39 173,8 No objetable | No objetable | 7,15 _ 25,2 <1,1 <11 5,0X1071
0,30a 1,5 5 Mo objetable No abjetable <1,1 ﬁ

—

ol

Dra. Gloria Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 17/01/2019 Pag 3/5

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0347-097/2018 17/01/2019 11H10
COOP. CORDILLERA DEL CONDOR - MZ.511 SL.20 - SRA. LEONOR GUARANDA
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU usfem ac MNMP/100mil NMP/100mI UFC/mi
METODO COURIME TRICO DPD TURBICLIANT 110000 SENSORIAL SM 4500 HeB SM9221 ABC SM Y221 ABCE SME2154

1,4 1,56 183,6 No objetable | No objetable | 7,21 _ 25,7 5,4X10"2 <1,1 1,6X1071
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0348-097/2018 17/01/2019 11H25
COOP. FLOR DE BASTION - BLOQUE#1 - MZ.545 SL.16 - SRA. INES ROCAFUERTE
Resultados

Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia

mg/l NTU usfem ac MNMP/100ml NMP/100mI UFC/ml
METODO COLIRIMETAICO DRD TURBIUANT 1100IR SENSORIAL S84 4500 Hel M 9271 AR SM 5221 ABCE M 92154

0,8 1,48 181,9 No objetable | No objetable | 7,18 _ 26,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1
Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Farmatg.y-los Requisitos son proporcionados por el cliente
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Ing. Maria Teresa Amador M.
Gerente de Calidad

Directora General y Gerente Técnico ACREDITACION N°® OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0349-097/2018 17/01/2019 _ 11H40
COOP. FLOR DE BASTION - BLOQUE#2 - MZ.612 SL.6 - SR. MARCOS MURNOZ
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobix
mg/| NTU HSfem 2C NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRCODPD | TURBIUIANT 1100% SENSORIAL S 4500 -8 swaz21 ape sMs221 ABCE sMstise
1,0 1,57 179,7 No objetable | No objetable | 7,01 | 25,0 <11 <11 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segtin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

—m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0350-097/2018 17/01/2019 _ 12H00
COOP. FLOR DE BASTION - BLOQUE#3 - MZ.645 SL.11 - SR. DANIEL PILAY
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias

mg/l NTU usfem -1l NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODO COURMETRICO DPD TURBICIIANT 110018 SENSORIAL SMAS00 He8 SMS221 ABC SM 5221 ABCE SM9215A

0,8 1,18 175,5 No objetable | No objetable | 7,22 | 25,1 <1,1 <11 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segln Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias
El Fgrmat6 'y fos Requisitos son proporcionados por el cliente

(L
qu.%u:ano

Directora General y Gerente Técnico

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003
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Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0351-097/2018 17/01/2019 _ 12H15
COOP. FLOR DE BASTION - BLOQUE#15 - MZ.1200 SL.16 - SR. JHON PIN
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales
me/| NTU ps/em °C NMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
METODO COURMETRICO DPD | TURBIGLANT 11001 SENSORIAL M 4500 H+B SMS221 ABC M 8221 ABCE SMaz1sA
1,0 1,52 185,8 No objetable | No objetable | 7,18 _ 26,8 1.1 <13 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0352-097/2018 17/01/2019 12H30
COOP. FLOR DE BASTION - BLOQUE#1 - MZ.566 SL.19 - SRA. ISABEL LOPEZ
Resultados

Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerabla

me/l NTU psfem oc NMP/100m| NMP/100mi UFC/ml
METO0GO COURIMETRICD DPE TURBICLANT 1100IR SENSORIAL SHASO0 HeB SM5221 ABC M G271 ABCE M 92154

0,8 1,29 187,9 No objetable | No objetable | 7,20 | 27,2 2l <1,1 <1,0

0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias
JEl Formate-y.Jos Requisitos son proporcionados por el cliente
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Dra. na Jurado " Ing. Maria Teresd Amador M.

Directora General y Gerente Técnico Gerente de Calidad ACREDITACION N® OAE LE IC 05-003



