LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 31/01/2019 Pag 1/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0365-097/2018

31/01/2019

10H00

CALLE VENEZUELA #6809 E/ CALLES 37 Y 38 AVA - SRA. SERGIA ESTHER GUERRERO VALDEZ

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/em o NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METODD COLAIMETRICD DPD TURBIGLANT 11001R SENSORIAL 5N 4500 HeB SMI221 ABC M 371 ABCE SMA2I5A
1,0 1,05 178,9 No objetable | No objetable | 7,54 _ 27,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termametro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
JUFC: Unidades formadoras de colonias
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA | g i

Espol.RAP.0366-097/2018

31/01/2019

10H15 _ !

f
|

CALLE COLOMBIA #5816 E/ CALLES 34 Y 35 AVA - SR. RUBEN LOYOLA CALLE

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis
mg/l NTU usfem 8 NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
METODD COLIRIME TRICD DPD TURBIGUANT 110018 SENSORIAL SMAS00 HeB SM3221 ABC SM 0221 ABCE SM 2154 |
1,1 0,89 175,6 No objetable | No objetable | 7,69 _ 24,9 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias califormes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

=l S

&, Cafey

s

“Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 31/01/2019 Pag 2/6

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0367-097/2018

31/01/2019

10H30

CALLE CAMILO DESTRUGE #4920 E/ CALLES 31 Y 32 AVA - SR. FREDDY ZHUMA

Resultados

Clora libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobis

meg/l NTU usfem ec NMP/100m| NMP/100m| UFC/mi
METGOO COLIKIMETRICO DPD TURBICILANT 11001k SENSORIAL SM 500 HeB Sh9221ABC 5MB221 ABCE SMO215A

1,2 1,09 158,0 No objetable | No objetable | 7,85 _ 26,8 <1,1 <1,1 <1,0
0,302 1,5 5 No objetable No cbjetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA md

Espol.RAP.0368-097/2018

31/01/2019

10H45

CALLE LETAMENDI #6319 E/ CALLES 37 Y 38 AVA - SRA. JULIA BRITO

Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH :F Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU HS/em oC MNMP/100m| NMP/100m| UFC/ml
tcoorn | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL M 4500 Hel SMO221 ABC M 9221 ABCE sMu2158
0,9 0,74 174,8 No objetable | No objetable | 7,39 _ 26,5 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No abjetable <l,1

Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionadas por el cliente

Dra. Glofia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

: Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

]

i
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LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 31/01/2019 Pég 3/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0369-097/2018 31/01/2019 _ 11HOO
CALLE SAN MARTIN #5510 E/ CALLES 32 Y 33 AVA - SR. VICTOR CANDELARIO
Resultados
Cloro libre residual Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobix m‘
mg/ NTU usfem oc NMP/100ml NMP/100m| UFC/ml .
METODO COURIMETRICODPD | TURBIQUANT 11008 SENSORIAL SMASD0HeB SME221 ABC SM 9221 ABCE SN BI15A
0,9 0,67 178,7 No objetable | No objetable | 7,54 _ 26,0 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes p
JUFC: Unidades formadoras de colonias L O S\ v o v s
_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente 8 b |
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0370-097/2018 31/01/2019 _ 11H15
CALLE GOMEZ RENDON #5612 E/ CALLES 34 Y 35 AVA - SR. JORGE NARANIO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
mg/| NTU us/em o NMP/100mi NMP/100m| UFC/ml
METODO COLIRIMETRICE DPD TURBICILIANT 1100 SENSORIAL M ASOOHB SME221 880 SM 8271 ABCE SM 92154
1,1 0,70 177,9 No objetable | No objetable | 7,76 _ 26,4 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a15 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segiin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro; LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aercbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Dra. Gl6fia Bajafia Jurado
Directora General y Gerente Técnico

" Ing. Marfa Teresa Amadar M.
Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018 TOMA DE MUESTRA 31/01/2019 Pag 4/6

Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisidn

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termometro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdhbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

Directora General y Gerente Técnico

P B * 4
/!

ng. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

Codigo de muestra FECHA Y HORA J...Wihm_- —
Espol.RAP.0371-097/2018 31/01/2019 11H30 X
) \
CALLE CALICUCHIMA #4914 E/ CALLES 25 Y 26 AVA - SR. MARCO MENDIETA |
Resultados b !
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Oler Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia 3
mg/l NTU usfem er NME/100m| NMP/100ml UFC/ml a4
METODO COLIRIMETRICD DPD TURBIGLIANT 110010 SENSORIAL SM 4500 Hel SME221 ABC SM 9231 AHCE SMSI15A . i
A 0,73 181,0 No objetable | No objetable | 7,29 | 27,3 <11 <1,1 <1,0
0,30a 1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seglin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termdmetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales ]
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0372-097/2018 31/01/2019 _ 11H45
CALLE ARGENTINA #1134 Y CALLE 22 AVA (ESQUINA) - S/N
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobias
mg/l NTU us/cm ec NMP/100ml NMP/100ml UFC/ml
MAETOOE COURIMET o | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL M AS00 HeB SMuz21ABC SM9221 ABCE SMI215A
0,9 0,85 176,9 No objetable | No objetable | 7,25 _ 25,3 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

ACREDITACION N* OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

Codigo de muestra

FECHA Y HORA

Espol.RAP.0373-097/2018

TOMA DE MUESTRA 31/01/2019 P4g 5/6

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14

, Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerdbias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

UFC: Unidades formadoras de colonias

|El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

tia Bajafia Jurado

Directora General y Gerente Técnico

Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

31/01/2019 12HO0
CALLE CUENCA #5019 E/ CALLES 23 Y 24 AVA - SR. JONATHAN ZAMBRANO
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
mg/l NTU wsfem e NMP/100m| NMP/100ml UFC/ml
METODG COLMAETRICO DPD TURBIGLIANT 11000 SENSORIAL SMAS00 HeB. SMA221 ABC SM 9721 ABCE M 92154
0,9 0,67 167,8 No objetable | No objetable | 7,33 | 26,1 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetable No objetable <1,1
Seguin Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisién
Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerébias totales
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes
UFC: Unidades formadoras de colonias
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente
Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0374-097/2018 31/01/2019 _ 12H15 ;
CALLE CAPITAN NAJERA #5319 E/ CALLES 26 Y 25 AVA - SR. MANUEL YUNDA ARIAS :
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Olor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aeroblas
mg/| NTU HS/em oC NMP/100m] NMP/100mi UFC/ml
METO00 CoURIMETRICODRD | TURBIGUANT 1101k SENSORIAL SMasaHB sus221 anc sMuan1 e smazisa
1,0 0,69 170,1 No objetable | No objetable | 7,55 _ 26,2 <1,1 21,1 <1,0
0,30a15 5 No objetable No objetable <1,1

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



LABORATORIO PROTAL-ESPOL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO 097/2018

TOMA DE MUESTRA 31/01/2019 Pag 6/6

Codigo de muestra FECHA Y HORA
Espol.RAP.0375-097/2018 31/01/2019 12H30
CALLE MEDARDO ANGEL SILVA #3328A E/ CALLES 28 Y 29 AVA - SRA. MERCEDES ARELLANO SOLIS
Resultados
Cloro libre residual  Turbiedad Conductividad Clor Sabor pH T Coliformes totales Coliformes fecales Bacterias Aerobia
me/l NTU us/em [T NMP/100m] NMP/100m| UFC/ml
MEIODD COURIMETRICO DPD. | TURBIGUANT 1100 SENSORIAL SMASHE SMa221 A8 S 9221 ABCE sman15A
0,7 0,72 161,8 No objetable | No objetable | 7,57 | 26,7 <1,1 <1,1 <1,0
0,30a1,5 5 No objetabl No objetabl <1,1

Segun Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revision

Observaciones: Colorimetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Phmetro/Termémetro: LP-EQ-A -15; Turbidimetro:LP-EQ-B53

< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales

<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes

JUFC: Unidades formadoras de colonias

_m_ Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente

na Jurado

Directora General y Gerente Técnico

_ Ing. Maria Teresa Amador M.

Gerente de Calidad

ACREDITACION N° OAE LE IC 05-003



