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Contrato: 078/2023

8:57:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Latitud

-2,214455

HoraCódigo de muestra

Ensayos realizados

Temperatura ºC

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

28,1

FECHA DE MUESTREO: 21/9/2023

Espol.RAP.0077

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Método

LA F Y LA 40 - SRA. MARIA ZAMBRANO 

Sitio de recolección de muestra

Análisis microbiológico

Resultado

< 1.0

< 1.0

1.0 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Cloro libre residual

Olor

Sabor

Coordenadas

0,33

Longitud

-79,938722

0,30

173,20

7,70

No objetable

No objetable

Análisis Físico Químico

Método

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Sensorial

Sensorial

Turbiedad

Conductividad

pH

Ensayos realizados Resultado

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/9/2023

9:02:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Olor

Cloro libre residual

pH

Sabor

Latitud

-2,213074

Coordenadas

Longitud

-79,940899

Sitio de recolección de muestra

CALLE 42 Y LA E - SRA. TATIANA ANCHUNDIA - TALLER REINALDO

Código de muestra

Método

NTE INEN 977:1982

NTE INEN-ISO 7027

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Coliformes totales

Turbiedad

Conductividad

Ensayos realizados

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Espol.RAP.0078 26

Hora Temperatura ºC

Ensayos realizados

Análisis microbiológico

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Sensorial

Sensorial

Resultado

< 1.0

< 1.0

7.2 x 10^1

Resultado

0,31

0,53

156,90

7,71

No objetable

No objetable

Método

Standard Methods 23rd 9222 AB	

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/9/2023

9:12:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

27,4

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Turbiedad

Bacterias Aerobias

pH

Conductividad

7,69

Sitio de recolección de muestra

CALLEJON J ENTRE LA 43 Y 44 - SR. SERGIO MACIAS

Análisis microbiológico

Resultado

Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados

Coliformes totales

Resultado Método

0,67 NTE INEN 977:1982

0,26

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Espol.RAP.0079

Código de muestra Hora Temperatura ºC

NTE INEN-ISO 7027

-2,216225 -79,943511

156,60 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/9/2023

9:20:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,218044 -79,946288

Cloro libre residual

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Olor

Turbiedad

Conductividad

< 1.0

Ensayos realizados

Ensayos realizados

pH

Código de muestra Hora

Espol.RAP.0080 28,6 CALLE 44 L Y LA 45 - SRA. URFILIA CRIOLLO VINCE

Análisis microbiológico

Resultado

Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Método

0,62 NTE INEN 977:1982

0,30 NTE INEN-ISO 7027

157,80 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,90 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 1.7 x 10^3
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/9/2023

9:26:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Olor

Sabor

Conductividad

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,220995 -79,945799

Ensayos realizados

Cloro libre residual

Coliformes totales

Bacterias Aerobias

Coliformes Fecales

Ensayos realizados

1.0 x 10^0

Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0081 26 CALLE Ñ ENTRE LA 43 Y 44 - SR. HUGO CHOEZ QUIJIJE 

Análisis microbiológico

Resultado Método

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

0,28 NTE INEN-ISO 7027

155,20 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,97 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado Método

0,34 NTE INEN 977:1982

pH

Turbiedad

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/9/2023

9:33:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Coordenadas

NTE INEN-ISO 7027

Sabor No objetable Sensorial

Código de muestra Hora Temperatura ºC

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Sitio de recolección de muestra

Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

0,71 NTE INEN 977:1982

Latitud

Turbiedad

Cloro libre residual

Espol.RAP.0082 28,3 LA 42 Y LA P - SR. MARCOS ZUÑIGA

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

5.6 x 10^2

Coliformes totales

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Longitud

-2,224058 -79,945267

Conductividad

pH

159,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,82 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable SensorialOlor

0,36

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/9/2023

9:40:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Standard Methods 23rd 9222 ABD

1.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

0,21 NTE INEN-ISO 7027Turbiedad

158,60

Ensayos realizados

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0083 28,6

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Sabor

Conductividad

pH

Olor

CALLE 31 ENTRE LA N Y CALLEJON N - SR. RICARDO ALMEIDA

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0

Resultado Método

Cloro libre residual 0,51 NTE INEN 977:1982

Ensayos realizados

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,88 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,222544 -79,942054

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/9/2023

9:49:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Ensayos realizados

0,63 NTE INEN 977:1982

0,96 NTE INEN-ISO 7027

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0084 27,7 CALLE 45 MZ. 1434 - 18 - SR. ELOY AREVALO - ASADERO CIELITO

Análisis microbiológico

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

6.1 x 10^1
Standard Methods 23rd 9215 D

167,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,80 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable Sensorial

Ensayos realizados

Turbiedad

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual

Coordenadas

Conductividad

Olor

Sabor

pH

Latitud Longitud

-2,224657 -79,939768

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/9/2023

10:02:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Análisis microbiológico

Sensorial

Ensayos realizados

Coliformes Fecales

Bacterias Aerobias

Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

< 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

3.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Resultado Método

Cloro libre residual 0,35 NTE INEN 977:1982

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0085 29,4  LA 29 Y LA S - SR. JORGE LEON  

Coordenadas

Turbiedad

Conductividad

pH

Olor

Sabor

0,26 NTE INEN-ISO 7027

154,30

Ensayos realizados

Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

7,70 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

No objetable Sensorial

No objetable

Latitud Longitud

-2,227309 -79,944607

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/9/2023

10:14:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0086 28,2 LA 23 Y LA R - SRA. ALEXANDRA RAMOS

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 2.6 x 10^3
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,54 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,61 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 155,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,94 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,231675 -79,941972

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/9/2023

10:26:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0087 27,6 LA Q ENTRE LA 20 Y LA R  MZ.1345 - SR. NAPOLEON VELOZ 

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 1.1 x 10^4
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,51 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,20 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 152,70 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,82 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,23266 -79,940472

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/9/2023

10:42:00

Unidad Requisito

UFC/100ml -

UFC/100ml < 1,0

 UFC (unidades 

formadoras de 

colonias)/100ml

-

Unidad Requisito

mg/L 0,3 - 1,5

UNT Máx 5

µS/cm -

Unidades de pH 6,5 - 8

Sensorial Aceptable

Sensorial Aceptable

Código de muestra Hora Temperatura ºC Sitio de recolección de muestra

Espol.RAP.0088 26,6 CALLE 19 Y CALLEJON Q MZ.1436 SL32 - SRA.YOLANDA REYES 

Análisis microbiológico

Ensayos realizados Resultado Método

Coliformes totales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 AB	

Coliformes Fecales < 1.0 Standard Methods 23rd 9222 ABD

Bacterias Aerobias 3.0 x 10^0
Standard Methods 23rd 9215 D

Análisis Físico Químico

Ensayos realizados Resultado Método

Cloro libre residual 0,48 NTE INEN 977:1982

Turbiedad 0,40 NTE INEN-ISO 7027

Conductividad 155,10 Standard Métodos 23rd Edition 2510-B

pH 7,75 Standard Methods 23rd Edition 4500-H+B 

Olor No objetable Sensorial

Sabor No objetable Sensorial

Coordenadas

Latitud Longitud

-2,233408 -79,939543

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo
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Contrato: 078/2023

FECHA DE MUESTREO: 21/9/2023

Conductividad  

(uS/cm)

CL         

(mg/L)

Coliformes fecales      

(NMP/100ml)

B. aerobias   

(UFC/ml)
Cumplimiento

173,2 0,33 < 1.0 1.0 x 10^1 SI

156,9 0,31 < 1.0 7.2 x 10^1 SI

156,6 0,67 < 1.0 1.0 x 10^0 SI

157,8 0,62 < 1.0 1.7 x 10^3 SI

155,2 0,34 < 1.0 1.0 x 10^0 SI

159,7 0,71 < 1.0 5.6 x 10^2 SI

158,6 0,51 < 1.0 1.0 x 10^0 SI

167,1 0,63 < 1.0 6.1 x 10^1 SI

154,3 0,35 < 1.0 3.0 x 10^0 SI

155,1 0,54 < 1.0 2.6 x 10^3 SI

152,7 0,51 < 1.0 1.1 x 10^4 SI

155,1 0,48 < 1.0 3.0 x 10^0 SI

< 1.0

< 1.0

Observaciones

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

< 1.0

RESUMEN DE RESULTADOS

Las muestras analizadas SI cumplen con los requisitos solicitados por el cliente para Agua Para Consumo Humano, según la norma NTE INEN 1108: 2020 sexta revisión.

Los resultados emitidos corresponden exclusivamente a la muestra y a la información proporcionada por el cliente.                                                                                                                    

Colorímetro: LP-EQ-A -14; Conductimetro/Termómetro: LP-EQ-A -17; Phmetro: LP-EQ-A -16; Turbidímetro:LP-EQ-B-53                                                                                              

Valores con "<" significa ausencia ; UFC: Unidades formadoras de colonias.                                                                                                                                                                                          

Formato aprobado por el cliente.

Muestra

Espol.RAP.0077

Espol.RAP.0078

Espol.RAP.0079

Espol.RAP.0080

Espol.RAP.0081

Espol.RAP.0082

Espol.RAP.0083

Espol.RAP.0084

Espol.RAP.0085

Espol.RAP.0086

Espol.RAP.0087

Espol.RAP.0088

Coliformes totales      

(NMP/100ml)

-0,40

0,60

1,60

Resultados Cloro Libre Residual
Resultad
os

Límite
min. 6,00

8,00

Resultados pH
Resultados

Lim. máx

Lim. Min.

Gloria Bajaña Jurado

Director ejecutivo


